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LED

LED

PODŚWIETLENIE LED 9,6 W

w profilu aluminiowym

PODŚWIETLENIE LED 9,6 W

w profilu aluminiowym

kontakty/gniazda

Berker K.1

kolor biały

W1,W2 - doprowadzić

zasilanie z rozdzielni oraz 2x

YDY 3x1,5 od miejsca

montażu zasilaczy LED

Bramka - TRIPOD

WEJŚCIE

drukarka fiskalna

ELZAB mera TE

terminal Verifone VX 680

monitor LG 19M38A-B

wycięcie w blacie

Komputer stacjonarny

Lenovo dosktop

umieszczony w koszu

pod blatem

Komputer stacjonarny

Lenovo dosktop

umieszczony w koszu

pod blatem

monitor LG 19M38A-B

wycięcie w blacie

ROZDZIELNIA

ELEKTRYCZNA RECEPCJI

NATYNKOWA 1x18

ZAMONTOWANA POD

BLATEM

DO TRIPODA

DOPROWADZIĆ PRZEWODY

- YDY 3x2,5

- FTP kat.5e

- FTP kat.5e

DO TRIPODA

DOPROWADZIĆ Z RG

RECEPCJI PRZEWODY

- YDY 3x2,5

- FTP kat.5e

- FTP kat.5e

DO BRAMKI UCHYLNEJ

DOPROWADZIĆ Z RG

RECEPCJI

- OMY 2x1,5

- FTP kat.5e
PRZYCISK AWARYJNEGO OTWIERANIA TRIPODA

- DOPROWADZIĆ Z RG RECEPCJI PRZEWÓD OMY 2x1 oraz FTP kat.5e

PRZYCISK AWARYJNEGO OTWIERANIA TRIPODA

- DOPROWADZIĆ Z RG RECEPCJI PRZEWÓD OMY 2x1 oraz FTP kat 5e

zasilacze LED L1 i L2

do pasków led doprowadzić przewody OMY 2x1

do włącznika W1,W2 od miejsca montażu zasilaczy YDY 3x1,5

doprowadzić OMY 2x1 z

miejsca zasilaczy LED

doprowadzić OMY 2x1 z

miejsca zasilaczy LED

doprowadzić OMY 2x1 z

miejsca zasilaczy LED

doprowadzić OMY 2x1 z

miejsca zasilaczy LED

PRZYCISK AWARYJNEGO OTWIERANIA BRAMKI UCHYLNEJ

- DOPROWADZIĆ Z RG RECEPCJI PRZEWÓD OMY 2x1 oraz FTP kat 5e

Bramka - UCHYLNA

EWAKUACYJNA

SWITCH SIECI KOMPUTEROWEJ

 ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI,

WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM

WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM

ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN

BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY

ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)
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